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Stockholm 2018-01-09 

Sprinkler släckte brand på toalett i Heleneborgshallen i Svalöv 
den 9 januari 2018 
 
En brand inträffade den 9 januari 2018. Branden startade på en toalett i Heleneborgshallen i 
Svalöv vid lunchtid. Det automatiska brandlarmet aktiverades 12.37 av att ett sprinklerhuvud akti-
verats av en brand på en av toaletterna. Vid räddningstjänstens ankomst var branden redan släckt 
av sprinklersystemet  

1. Kortfattad kommentar från räddningsledaren 

– Troligen släcktes branden av sprinklersystemet. Jag har inga uppgifter om brandskador men vi 
håller på att sanera utrymmet från vatten i nuläget, säger Kenneth Eriksson, inre befäl hos 
Räddningstjänsten Skåne nordväst. Vid klockan 13 var räddningstjänsten kvar i idrottshallen, 
men branden var släkt. 

 

 
 

 

 

2. Slutsatser 

Detta är ytterligare ett exempel på att sprinkler är ett effektivt verktyg och även i detta fall blev det 
bara en incident, som dock hade kunnat utvecklas till en omfattande brand med risk för svåra bygg-
nadsskador liksom risk för besvärande avbrott. 
Åter vill jag framhålla sprinklerskyddets överlägsna slagkraft - att det dessutom handlade om en 
lyckad insats vid en skolbrand gör ju inte slutsatserna mindre intressanta.  
Räddningstjänstens aktiva restvärdeinsatser förtjänar dessutom att upprepas och förtydligas som ett 
föredöme för andra att följa! 
Skadorna (direkta och indirekta) blev minimala. 
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